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A=15,94 m²

CONSULTÓRIO
GINECOLÓGICO

1 21

A=3,06 m²

SANITÁRIO
PCD 4

3 24

A=12,00 m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

1 21

A=9,30 m²
ÁREA TÉCNICA

1 --

A=12,20 m²
OBSERVAÇÃO

1 21

A=12,64 m²
COPA

1 21

A=9,30 m²
ESTERILIZAÇÃO

3 34

A=5,83 m²

GUARDA E
DISTRIBUIÇÃO

3 34

A=4,98 m²

GUARDA
VOLUMES

1 22

A=3,69 m²
S.F. FEM. PCD

3 21
A=3,69 m²

S.F. MASC.
PCD

3 21

A=21,34 m²

CONTROLE DE
ESTOQUE/DEPÓSITO

1 24

A=18,02 m²
DOCA

1 -3

A=7,28 m²
DIREÇÃO

1 21

A=2,24 m²
DML

3 26

A=1,61 m²
S. DIREÇÃO

3 21

A=46,05 m²
RECEPÇÃO/ESPERA

1 22

A=8,19 m²
COLETA

1 21

A=10,99 m²

CONSULTÓRIO
PSICOLOGIA

1 21

A=6,02 m²
TRIAGEM

1 22

A=14,41 m²
FARMÁCIA

1 22

A=12,09 m²
IMUNIZAÇÃO

1 21

A=18,55 m²
CURATIVO

1 21

A=13,92 m²

CONSULTÓRIO
ENFERMAGEM

1 21

A=8,31 m²
EXPURGO

3 31

A=24,77 m²

CIRCULAÇÃO
1

1 22

A=24,77 m²

CIRCULAÇÃO
1

1 22

A=24,77 m²

CIRCULAÇÃO
1

1 22

A=3,73 m²

RESÍDUOS
RECICLÁVEIS

3 11

A=3,78 m²

RESÍDUOS
INFECTANTES

3 11

A=3,82 m²

RESÍDUOS
COMUNS

3 11

A=3,42 m²

SANITÁRIO
PCD 1

3 21

A=3,42 m²

SANITÁRIO
PCD 2

3 21

A=3,06 m²

SANITÁRIO
PCD 3

3 21

A=13,32 m²

CONSULTÓRIO
CLINICO
GERAL

1 21

A=12,00 m²

CONSULTÓRIO
ULTRASONOGRAFIA

1 21
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Observações:
1. Conferir as alturas nos cortes. De maneira geral:
2. Símbolos vazios: h=30cm
3. Símbolos metade cheio e metade vazio: h=1,10m
4. Símbolos cheios: h=1,80m
*Não se aplica ao quadro de distribuição
5. Cotas de centro a centro das caixas

Água quenteHQ

Gás combustívelFG

ÓxigênioFO

Óxido nitrosoFN

Vácuo clínicoFVC

Ar comprimido medicinalFAM

Ar condicionado (controle de qualidade do ar)AC

Coleta e afastamento de efluentes diferenciadosCD

Elétrica de emergênciaEE

Elétrica diferenciadaED

ExaustãoE

A depender dos equipamentos utilizadosADE

ESC:  1 : 50
 FVS-PAV. TÉRREO - PONTOS HIDROSSANITÁRIOS E GASES MEDICINAIS1
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Direitos Autorais Reservados pela Lei 9.610 de 19.02.1998

PRANCHA:

TÍTULO:

LOCALIDADE/ENDEREÇO:

EMISSÕES

EMISSÃOREV. DATA EXEC. VERIF. APROV.

AUTOR DO PROJETO:

OBS:

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRUÍDA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: DESENHO:
Como indicada 11

LUCIANO DE SOUZA CRUZ
CAU: A167894-9

UNIDADE  BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
PROJETO DE ARQUITETURA

Rua Joaquim Prestes Azedo s/n , Santa Clara , Parintins - AM, 69151-620
PARINTINS - AMAZONAS

LUCIANO DE SOUZA CRUZ
CAU: A167894-9

1463,54 m2 435,23 m2

23/03/2026 LUCIANO CRUZ

QUADRO DE BANCADAS

CÓD. TIPO USO DESCRIÇÃO QTD.
HS1 Fixo Instalação Predial Ordinária Bancada com Pia 5
HS2 Fixo Mobiliário Técnico Bancada em Granito 2
HS3 Fixo Instalação Predial Ordinária Bancada aço inoxidável 1
HS4 Fixo Instalação Predial Ordinária pia de lavagem + Pia de despejo 1
Total geral: 9

QUADRO DE LOUÇAS

CÓD. TIPO USO DESCRIÇÃO QTD.
PH1 Branca - 12006 Hidráulico Instalação Predial Ordinária 17
PH2 P.131_Branco Gelo GE17 Instalação Predial Ordinária Bacia Sanitária 7
PH4 Tanque Fixo Instalação Predial Ordinária 1
Total geral: 25 25


		2026-04-13T14:27:04-0300




